
واقعة إغماء لأحد المفتشین

:أوجه الاهتمام
ي ماذا سیحدث و�یف؟ ما ه. قم بتوضیح المهمة وتوثیق تحلیل المخاطر•

ص فح"المخاطر الموجودة والتي �جب إقصاؤها؟ في تصر�ح العمل ذ�ر أن 
یتطلب في حین لم یتم استیعاب أن الأمر". الخزان من خلال فتحة التفتیش

.دخول الخزان
.  ول الأشخاصقبل الفحص، تم تنظیف الخزان �غاز النیتروجین وفتح فوهة دخ•

مثل خطراً، ولم یتم لم �أخذ فر�ق التشغیل �عین الاعتبار أن النیتروجین المتبقي �
كذلك، لم �قم . عملیاً أو منع دخول الخزان ) ممنوع الدخول(وضع علامة 

داخل الخزان المفتش �استخدام جهاز قیاس الأو�سجین لفحص نسبته في الجو
.وذلك قبل أن �ضع رأسه داخل الخزان

لك إلى العدید یؤدي ملء رئتیك �النیتروجین إلى الإغماء �سرعة �بیرة وقد أدى ذ•
.  من الوفیات في الصناعة

خول لا تقم أبداً بدخول الخزان �مفردك وتأكد من وجود شخص على فوهة د•
.الأشخاص للاستجا�ة للطوارئ 

حص الجو �عتبر دخول الخزان عملیة خطرة تتطلب إعداداً جیداً �ما في ذلك ف•
.  داخل الخزان

لا �مكن . تهدف اوراق التعلم الصادرة من المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
تخدام هذه عن اسالمسؤولیة الأردنیة الكیماو�ةسلامة العملیات مهندسي تحمیل المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات أو جمعیة 

:للاستفسار والاتصال من خلال. ةالورق
www.EPSC.be

Translated by Dr. Sami Amarneh & Amro Kasht, Jordanian Chemical Process Safety Engineers Society.
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الغاز الخامل في مكان مغلق ممیت

:ماذا حدث
أثناء تفتیش أحد الخزانات،

ان وضع مفتش رأسه داخل الخز 
وأغمي علیه �سبب وجود جو

لاؤه قام زم. النیتروجینمشبع �
.  اقفي العمل �إنقاذه من الاختن
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