
حادث انفجار لغاز طبیعي مسال

:أوجه الاهتمام
هتمام وجود صمام عزل بین المعدة التي تتطلب الحما�ة من الضغط وصمام الأمان یتطلب ا •

.خاص
دتها إلى �ساعد على التحقق من وضع صمامات العزل و�ضمن إعاعزل لللائحة تفقدتوفر •

.وضعها الطبیعي �عد عملیات الصیانة
.عملیة صیانة صمامات الأمان تتطلب تصر�ح عمل خاص•
�عد أعمال الصیانة، قد �سهم في التحقق من) PSSR(إجراء مراجعة سلامة ما قبل التشغیل •

.وضع الصمامات الحرجة
على الصمامات الحرجة التي �جب ) Netherlockأو Cas-Seal(من الممكن وضع أقفال •

.حكمأن تكون مفتوحة خلال التشغیل، والاحتفاظ �مفاتیح هذه الأقفال في غرف الت

لا �مكن . تهدف اوراق التعلم الصادرة من المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
تخدام هذه عن اسالمسؤولیة الأردنیة الكیماو�ةسلامة العملیات مهندسي تحمیل المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات أو جمعیة 

:للاستفسار والاتصال من خلال. ةالورق
www.EPSC.be

Translated by Dr. Sami Amarneh & Amro Kasht, Jordanian Chemical Process Safety Engineers Society.
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صمام الأمان �جب أن �كون متصل �النظام المضغوط الذي �حمیه

:ماذا حدث
�عد فحص أحد صمامات الأمان 

)PSV( ًتم تر�ه معزولا ،
)Blocked-In ( شكل �فصل خط�

.الغاز المسال عن صمام الأمان
أثناء ارتفاع الضغط داخل أنبوب

رب الغاز الطبیعي المسال بدأ یتس
ا منه غاز المیثان، مكوناً سحا�ة م

.لبثت أن انفجرت

)معزول(مغلق 

)مئو�ة160-ودرجة حراة (إنش 24إنش وخارجي 18خط غاز طبیعي مسال �قطر داخلي 
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